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LEGENDA:

xﬁ - potréjne gniazdo elektryczne, 3x230V
-4 - podwéjne gniazdo logiczne, 2x RJ45
-Ix - potaczenie $wiattowodowe

Amn - gniazdo logiczne 1x RJ45 dla Access Pointa

m - punkt dystrybucyjny
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Projekt

PROJEKT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEY
W POWATOWYMJ CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU

Inwestor

Powiatowe Centrum Medyczne w Gro

cu Sp. 7 0.0.

ul. Ksigdza Piotra Skargi 10
05-600 Grojec

Jednostka projektowa

SENDnet Grzegorz Dacka

ul. lgnaceqo Paderewskiego 15 lok. 42
26-600 Radom

PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT

Wiestaw Byrecki GP-N-7342/71/91

ASYSTENT

RAFAL STROZ

OPRACOWAL

Grzegorz Tokarski

SPRAWDZAJACY

Alicja Byrecka GP-Il-7342/74/91

Faza realizacji
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