PPD-G5
Szafa wiszgca
18U 600x600

PIETRO 5

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A
5 woscia 3-pozi .

)

6x

6x

PPD-G4
Szafa stojgca
24U 600x800

PIETRO 4

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A
5 woscia 3-pozi .

Gniazdo ekranowane Wifi 1xRJ45 cat.6A
+ zabezpieczenie przeciw wypieciu kabli krosowych

PPD-G3
Szafa stojgca
24U 600x800

PIETRO 3

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A
z mozliwoscig 3-pozi i

[e=
N |

GPD
Szafa serwerowa 42U
800x1000

(pom. Serwerowni)

PIETRO 2

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A
2 - ia 3-pozi .

Gniazdo ekranowane

+ zabezpieczenie przeciw wypigciu kabli krosowych

PPD-G1
Szafa stojgca
24U 600x800

PIETRO 1

54x

=)
R A |

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A
z mozliwoscig 3-pozi i

6x

Gniazdo ekranowane
+ zabezpieczenie przeciw wypieciu kabli krosowych

BPD-A
Szafa wiszgca
18U 600x600

2x

m 2x

Gniazdo ekranowane WiFi 1xRJ45 cat.6A
+ zabezpieczenie przeciw wypieciu kabli krosowych

BPD-B
sax Szafa stojaca
7 24U 600x800
Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A m\
5 . - N . F
3x m\
Gniazdo ekranowane WiFi 1xRJ45 cat.6A E
+ zabezpieczenie przeciw wypieciu kabli krosowych
BPD-C BPD-K

Szafa wiszgca
15U 600x600

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A Gniazdo ekranowane WiFi 1xRJ45 cat.6A

iq 3-pozi jo +

przeciw wypieciu kabli krosowych

Szafa wiszgca
15U 600x600

PPD-GO
Szafa stojgca
42U 600x800

PARTER

58x

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A
5 woscia 3-pozi .

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A

3 +

Gniazdo ekranowane WiFi 1xRJ45 cat.6A

przeciw wypieciu kabli krosowych

6x

Gniazdo ekranowane WiFi 1xRJ45 cat.6A
+ zabezpieczenie przeciw wypieciu kabli krosowych

PIWNICE

12x

Gniazdo ekranowane 2xRJ45 cat.6A
5 woscia 3-pozi .

Gnizado $wiatlowodowe 2xLC Duplex

1x m

Gniazdo ekranowane
+ zabezpieczenie przeciw wypieciu kabli krosowych

LEGENDA:

Kabel instalacyjny kat.6A, S/IFTP, 4P, 650 MHz, AWG23, LSFRZH
Kabel $wiattowodowy SM 4x9/125 OS2
Kabel $wiattowodowy SM 12x9/125 OS2

Dokumentacja projeklowa
Poprawa jakosci 1 dostepnosci $wiadczen zdrowotnych
dzigki wdrozeniu usfug e—zdrowia
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu

Projekt
PROJEKT INFRASTRUKTURY TELEINFORMATYCZNEY

W POWIATOWYM, CENTRUM MEDYCZNYM W GROJCU

westor

Powiatowe Centrum

u

. Ksiedza Piotra Skargi 10
0

ektowa

Jednostka pro

 SENDnet Grzegorz Dacka

ul. lgnacego Paderewskieqo 135 lok. 42

26-000 Radom

PROJEKTOWAL NR UPRAWNIEN PODPIS
PROJEKTANT

Wiestaw Byrecki GP-I-7342/71/91

ASYSTENT

RAFAL STROZ

OPRACOWAL

Grzegorz Tokarski

Aicja Byrecka OP-I-7342/74/91

Faza reclizac]i

PROJEKT WYKON

Branza

Tytul rysunku

tele

nformatyczne

J J

Numer rysunku

PI-17

Skala Dala Rysowal Str




