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LEGENDA:
-+ - potréjne gniazdo elektryczne, 3x230V
E - punkt dystrybucyjny

Dokumentacja projektowa
Poprawa jakosci 1 dostepnoscl Swiadezen zdrowotnych
dzigki wdrozeniu ustug e—zdrowia
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu

Projekt
Projekt dedykowanej instalacji elekirycznej
dla infrastruktury teleinformatyczne,
w Powiatowym Centrum Medycznym w Grojcu
Inwestor

Powiatowe Centrum Medyczne w Grojcu Sp. 7 o.0.

ul. Ksiedza Piotra Skargi 10
05-600 Grojec

Jednostka projektowa

SENDnet Grzegorz Dacka

ul. lgnacego Paderewskiego 15 lok. 42
26-600 Radom

PROJEKTOWAL NR UPRAWNIER PODPIS
PROJEKTANT
Wiestow Byrecki GP-II-7342/71/91
ASYSTENT

RAFAL STROZ
OPRACOWAL
Grzegorz Tokarski
SPRAWDZAJACY
Aicja Byrecka GP-II-7342/74/91

PROJEKT WYKONAWCZY

Faza realizacji

Branza

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Tytuf rysunku
Plan instalacji elektryczne

W budynku G

— rzut piwn

Numer rysunku
PW-L6

Skala Data Rysowaf Str
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