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Linia sterujgca do tablic na Il i IV pietrze
UWAGA:
1. Do tablic zasilajgcych na pietrach doprowadzony zostanie sygnat SAP,
powodujacy odfgczenie zasilania urzadzen klimatyzacji i wentylacji
OZNACZENIA:
Optyczna czujka dymu
Reczny ostrzegacz pozarowy

S/n

Oznaczenie Nr Petli/Adres (dostosowaé do numeracji na obiekcie)

Inwestor/Adres Inwestycji

PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GROJEC

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0., UKS.
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