Il pietro

Pkt. abon. PAL. PA2 | PA3 |PA4 PAS5 |PA6 |PAY PAS
Nr pom. pom.5 | pom.7| pom.8 |pom.10|pom.11pom.12pom.13 pom.2
Nr gniazda 1K 2K 3K 4K 5K 6K 7K 8K
8 x U/UTP 6 katA
Pkt. abon. PAL. PA2 | PA3 |PA4 PAS5 |PA6 |PAY PAS
Nr pom. pom.5 | pom.7| pom.8 |pom.10|pom.11pom.12pom.13 pom.2
Nr gniazda 1T 2T 3T 4T 5T 6T 7T 8T
8 x U/UTP 6 katA
Oznaczenia:

K - gniazdo komputerowe
T - gniazdo telefoniczne

Uwagi:

PUNKT

DYSTRYBUCYJNY

PPD-G4 WG
ODREBNEGO
OPRACOWANIA

1. Kable FTP prowadzi¢ w przestrzeni miedzysufitowej na korytkach kablowych i pod tynkiem w rurkach
instalacyjnych niezaleznie od instalacji elektryczne,.
2. Podtgczenie okablowania do punktu dystrybucyjnego doprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego PPD G4 -

specyfikacja punktu dystrybucyjnego wg opracowania firmy SEDnet - Grzegorz Dacka
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Jednostka projektowa:

. STUDIO ARCHTEKTONICZNE
PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GROJEC
PROFI I— REALIZACJA INWESTYCJI
Temat projektu: 44-100 Gliwice
PRZENIESIENIE POLIKLINIKI PCMG DO POMIESZCZE ul. Lipowa 12
PO BYLYM ZAKLADZIE REHABILITACJI” Projektowat: Specjalnosc: Podpis: Data:
mgr inz. Tomasz Gliniecki Elektryczna
SLK/5096/PWOE/14
Nazwa rysunku: Sprawdzit: Specjalnos¢: Podpis: 11.2016
. mgr inz. Ireneusz Piwko Elektryczna
Schemat okablowania strukturalnego SLKI5094/POOE/13
i tadium nrrys. ark. / l.ark Rew.:
pietro V. s
PBW EL-04 1/1 0




