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Legenda:
= - gniazdo wtykowe szczelne pit
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e - gniazdo wtykowe podwdjne p/t

|:| - punkt logiczny/elektryczny PA

Optyczna czujka dymu
adresowalna

E ROP

Czujki mocowac min. 0,5m od $cian.

Urzadzenia przystosowane do wspoétpracy z istniejacym
systemem FC700A

Petle dozorowa wpiac do centrali na parterze.

Centrale zaprogramowac.

- cato$¢ instalacji prowadzona bedzie pod tynkiem, w korytarzu instalacje prowadzone w korytkach kablowych obudowanych ptytg g/k,
- instalacje teletechniczne prowadzi¢ na oddzielnych korytkach
- gniazda ogolne instalowane na wysokosci 0,3m od poziomu podtogi, w pomieszczeniach socjalnych, kuchennych na wysokosci +1,2m od podtogi
- kable zasilajgce tablice prowadzi¢ w istniejgcych pionach kablowych
- dla wszystkich stref wydzielonych pozarowo przejscia przewodéw umieszczonych w rurach PCV uszczelnione zostang masa HILTI

- pod biurkami stosowa¢ bloki biurowe wyposazone w 2 x gniazdo 230VAC, 2 x gniazdo DATA, gniazdo internet RJ45, gniazdo telefon RJ45
- okablowanie strukturalne doprowadzi¢ do punktu dystrybucyjnego PPD G4 - specyfikacja punktu dystrybucyjnego wg opracowania firmy SEDnet - Grzegorz Dacka
- wentylatory indywidualne w pomieszczeniach socjalnych zasila¢ z obwodoéw o$wietleniowych, poprzez przekazniki czasowe opdzniajgce wytgczenie, zatgczenie wraz z o$wietleniem

Inwestor:

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GROJCU SP. Z 0.0., UKS.

PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GROJEC

Jednostka projektowa:

PROFI

Temat projektu:
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REALIZACJA INWESTYCJI

Projektowat:

mgr inz.Tomasz Gliniecki
UPR. BUD SLK/5096/PWOE/14

Specjalnosé:
Elektryczna

Podpis:

Nazwa rysunku:

RZUT PIETRA 4
Instalacje elektryczne

Sprawdzit:
mgr inz. Ireneusz Piwko
UPR. BUD SLK/5094/POOE/13

Specjalnos¢:
Elektryczna

Podpis:

Data:

11.2016

stadium nrrys.

PBW

EL-09

Skala:

1:100

Rew.:




