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PRZENIESIENIE POLIKLINIKI PCMG DO POMIESZCZEŃ 
PO BYŁYM ZAKŁADZIE REHABILITACJI”

POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O., UL. KS. 
PIOTRA SKARGI 10, 05-600 GRÓJEC 

RZUT PIĘTRA 4
Instalacje elektryczne
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WYPOSAŻENIE PA
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- gniazdo wtykowe szczelne p/t

- gniazdo wtykowe podwójne p/t

Legenda:

- punkt logiczny/elektryczny PA
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Optyczna czujka dymu 
adresowalna

Czujki mocować min. 0,5m od ścian.

Urządzenia przystosowane do współpracy z istniejącym 
systemem FC700A
Pętle dozorową wpiąc do centrali na parterze.

Centralę zaprogramować.

ROP


