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Tłumik akustyczny
półelastyczny

W1.1- wentylator kanałowy
Vw=630 m3/h
m=20 kg
Qel=76 W/230V/50Hz
Zintegrowany układ elektroniczny, 
dynamiczne dostosowanie 
wentylatora do stopnia otwarcia 
kratek higrosterowanych

Tłumik akustyczny
półelastyczny
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LEGENDA:

Kratka wyciągowa higrosterowana

Drzwiowa kratka transferowa

Tłumik akustyczny półelastyczny 

Nawiewnik okienny higrosterowany

Nawiewnik ścienny higrosterowany

Wentylator kanałowy

Przewody wentylacji wywiewnej

7-28m3/h
EXR.302.HP

Uwagi:
1. Wszystkie klimatyzatory z pompkami skroplin.
2. Skropliny odprowadzić do najbliższego pionu
kanalizacyjnego poprzez zasyfonowanie z blokadą 
zapachową.

Przewody instalacji 
freonowej

60 m3/h

5-30m3/h

RZUT DACHU
Instalacja wentylacji i klimatyzacji S-12
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POWIATOWE CENTRUM MEDYCZNE W GRÓJCU SP. Z O.O., UL. KS. 
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